
№ п/п Объект, адрес
Место 

установки
Наименование оборудования

Кол-во, 
шт./м.п.

Запланированные 
мероприятия согласно 

графику ППР

Фактически 
выполненные работы и 

мероприятия 

Дата 
выполнения 
мероприятий

Замечание Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РТП-1315 РТП-1315 Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 РТП-1315 Ячейка РУ-6 кВ 14 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 РТП-1315 Сборные и соединительные шины 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020

РТП-1315 РТП-1315 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 35 Осмотр Осмотр 23.03.2020

РТП-1315 РТП-1315 Выключатели вакуумные и их приводы 7 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 РТП-1315 Предохранители 12 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 РТП-1315 Измерительные трансформаторы 21 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 РТП-1315 ОПН 6 Осмотр Осмотр 23.03.2020

РТП-1315
РТП-1315 Сборка НН ЩРНВ на 12 присоединений, ШУ, ЯСН, ЕПЭ

8 Осмотр Осмотр 23.03.2020

РТП-1315 РТП-1315 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -
РТП-1315 РТП-1315 Устройства РЗиА 15 - - -
РТП-1315 КТП-1307 Силовой трансформатор ТМГ-250 Т-1 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 КТП-1307 Силовой трансформатор ТМГ-250 Т-1 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РТП-1315 КТП-1307 Ячейка РУ-6 кВ 7 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КТП-1307 КТП-1307 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КТП-1307 КТП-1307 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -

КТП-1307 КТП-1307 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 7 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КТП-1307 КТП-1307 Сборка НН ЩО-70 9 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-6 кВ РТП-1315 яч.2 - КТП-1307 яч.3 АСБ-10 3х240 310 - - -
КЛ-6 кВ РТП-1315 яч.13 - КТП-1307 яч.5 АСБ-10 3х240 316 - - -
КЛ-6 кВ КТП-1307 яч.1 - ПС-176 "Хлебниково" РУ-6 кВ яч.13 ф.113Б 
АСБ-10 3х240

5490 - - -

КЛ-6 кВ КТП-1307 яч.7 - КТП-1306 АСБ-10 3х240 4184 - - -
КЛ-6 кВ КТП-1306 - КТП-1305 АСБ-10 3х240 550 - - -
КЛ-6 кВ КТП-1305 - ПС-176 "Хлебниково" РУ-6 кВ яч.12 ф.112А АСБ-
10 3х240

750 - - -

КЛ-0,4 кВ до ж.д.13, каб.1 АСБ-1 4х185 130 - - -
КЛ-0,4 кВ до ж.д.13, каб.2 АСБ-1 4х185 130 - - -
ВЛ-0,22 СИП 2х16 наружного освещения на 6 светильников на ж/б 
опорах

338 - - -

РП-48 РП-48 Ячейка РУ-10 кВ 9 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Сборные и соединительные шины, изоляторы 1 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 13 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Выключатели вакуумные и их приводы 6 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Предохранители 8 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Измерительные трансформаторы 26 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-48 РП-48 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -
РП-48 РП-48 Устройства РЗиА 9 - - -
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Отчет
о проведении ППР объектов электросетевого хозяйства ООО "Техпромэксперт"

в марте 2020 г.

А2-1 Московская область, 
ГО Мытищи, п. 
Поведники, ул. 
Санаторная, д.7

А2-2 Московская область, 
Истринский р-н, 
Бужаровское с.п.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РП-48 РП-48 ТСН ОЛС-1,25-10/0,22 2 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Ячейка РУ-10 кВ 14 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Сборные и соединительные шины, изоляторы 1 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 26 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Выключатели вакуумные и их приводы 10 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Предохранители 0 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Измерительные трансформаторы 35 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 ОПН 2 Осмотр Осмотр 02.03.2020
РП-58 РП-58 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -
РП-58 РП-58 Устройства РЗиА 14 - - -
РП-58 РП-58 ТСН ТМ-25 2 Осмотр Осмотр 02.03.2020

КЛ-10 кВ ПС-551 "Пернатово" РУ-10 кВ ф.6 - РП-48 яч.2 АСБл-10 
3х240

21000 - - -

КЛ-10 кВ РП-48 яч.3 - РП-58 яч.6 АСБл-10 3х240 19000 - - -

ТП-1331 ТП-1331 Силовой тансформатор ТМГ11-630 2 Осмотр
Техническое 

обслуживание
11.03.2020 Перенесено с 

апреля
ТП-1331 ТП-1331 Ячейка РУ-10 кВ 7 Осмотр Осмотр 11.03.2020
ТП-1331 ТП-1331 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-1331 ТП-1331 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 7 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-1331 ТП-1331 Предохранители 12 Осмотр
Техническое 

обслуживание
11.03.2020

Перенесено с 
апреля

ТП-1331 ТП-1331 Измерительные трансформаторы 10 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-1331 ТП-1331 Заземляющее устройство подстанций 1 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

ТП-1331 ТП-1331 Сборка НН ЩО-70 6 Осмотр Осмотр 11.03.2020

КЛ-10 кВ РП-121 яч.13 - ТП-1331 яч.1 АСБ 3х150 1920 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-10 кВ РП-121 - ТП-1331 яч.7 АСБ 3х150 1920 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №4 4х(АПвзБбШп 
4х150)

220 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №3 4х(АПвзБбШп 
4х240)

680 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ котельная 2х(АПвзБбШп 4х95) 200 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ ВЗУ АПвзБбШп 4х70 130 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ нежилые помещерия дома №3 
4х(АПвзБбШп 4х150)

800 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-1331 до ВРУ-0,4 кВ Н/О ВБбШв 4х50 15 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

ТП-2906 ТП-2906 Силовой трансформатор ТМГ11-1250 2 Осмотр
Техническое 

обслуживание
11.03.2020

Перенесено с 
апреля

ТП-2906 ТП-2906 Ячейка РУ-10 кВ 7 Осмотр Осмотр 11.03.2020
ТП-2906 ТП-2906 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-2906 ТП-2906 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 7 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-2906 ТП-2906 Предохранители 12 Осмотр
Техническое 

обслуживание
11.03.2020

Перенесено с 
апреля

ТП-2906 ТП-2906 Измерительные трансформаторы 10 Осмотр Осмотр 11.03.2020

ТП-2906 ТП-2906 Заземляющее устройство подстанций 1 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

А2-3 Московская область, 
Солнечногорский р-
н, п. Андреевка, ул. 

Жилинская, д.27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТП-2906 ТП-2906 Сборка НН ЩО-70 6 Осмотр Осмотр 11.03.2020

КЛ-10 кВ ТП-1331 яч.2 - ТП-2906 яч.1 АСБ 3х150 20 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-10 кВ ТП-1331 яч.6 - ТП-2906 яч.7 АСБ 3х150 20 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №5 4х(АПвзБбШп 
4х150)

320 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №1 4х(АПвзБбШп 
4х240)

920 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ нежилые помещения дома №1 
4х(АПвзБбШп 4х150)

1040 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №2 4х(АПвзБбШп 
4х240)

800 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ нежилые помещения дома №2 
4х(АПвзБбШп 4х185)

840 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ жилой дом №6 4х(АПвзБбШп 
4х95)

800 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ нежилые помещения дома №6 
2х(АПвзБбШп 4х240)

400 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ ДДУ в доме №6 АПвзБбШп 4х240 200 - Текущий ремонт 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ-0,4 кВ Н/О ВБбШв 4х50 15 - Осмотр 11.03.2020
Перенесено с 
апреля

ТП-491 ТП-491 Силовой трансформатор ТМГ11-1000 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

ТП-491 ТП-491 Ячейка РУ-10 кВ 8 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-491 ТП-491 Выключатели элегазовые и их приводы 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

ТП-491 ТП-491 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 6 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-491 ТП-491 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 20.03.2020
ТП-491 ТП-491 Устройства РЗиА 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-491
ТП-491 Сборка НН ЩРНВ на 8 присоединений, ЯСН, ЩУ, питание 
обогрева RM6

14 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

ТП-491 ТП-491 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020
КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ ТП-539 - РП-490 до ТП-491 (М3) АСБл-
10 3х240

70 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ РП-490 - ЦРП-500 до ТП-491 (М4) АСБл-
10 3х240

75 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/12 ввод1 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х240

90 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/12 ввод1 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х240

90 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/12 ввод2 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х240

89 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/12 ввод2 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х240

89 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/5 ввод1 ВБШвнг(А)-LS-1 4х240 110 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-491 до ГРЩ Б2/5 ввод2 ВБШвнг(А)-LS-1 4х240 110 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-492 ТП-492 Силовой трансформатор ТМГ11-1000 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

А2-4 Московская область, 
г. Мытищи, ул. 

Летная, д.21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТП-492 ТП-492 Ячейка РУ-10 кВ 8 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-492 ТП-492 Выключатели элегазовые и их приводы 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

ТП-492 ТП-492 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 6 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-492 ТП-492 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 20.03.2020
ТП-492 ТП-492 Устройства РЗиА 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-492
ТП-492 Сборка НН ЩРНВ на 8 присоединений, ЯСН, ЩУ, питание 
обогрева RM6

14 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

ТП-492 ТП-492 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020
КЛ-10 кВ от ТП-491 с.А до ТП-492 с.А АСБл-10 3х240 145 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020
КЛ-10 кВ от ТП-491 с.Б до ТП-492 с.Б АСБл-10 3х240 140 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020
КЛ-10 кВ от ТП-492 с.А до ТП-639 с.А АСБл-10 3х240 86 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020
КЛ-10 кВ от ТП-492 с.Б до ТП-639 с.Б АСБл-10 3х240 88 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод1 к1 ВБШвнг-LS-1 4х185 158 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод1 к2 ВБШвнг-LS-1 4х185 158 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод1 к3 ВБШвнг-LS-1 4х185 158 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод2 к1 ВБШвнг-LS-1 4х185 157 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод2 к2 ВБШвнг-LS-1 4х185 157 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/9 ввод2 к3 ВБШвнг-LS-1 4х185 157 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод1 к1 ВБШвнг-LS-1 
4х185

105 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод1 к2 ВБШвнг-LS-1 
4х185

105 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод1 к3 ВБШвнг-LS-1 
4х185

105 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод2 к1 ВБШвнг-LS-1 
4х185

104 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод2 к2 ВБШвнг-LS-1 
4х185

104 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б1/18 ввод2 к3 ВБШвнг-LS-1 
4х185

104 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б/-1 ввод1 к1 ВБШвнг-LS-1 4х120 95 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б/-1 ввод1 к2 ВБШвнг-LS-1 4х120 95 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б/-1 ввод2 к1 ВБШвнг-LS-1 4х120 95 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б/-1 ввод2 к2 ВБШвнг-LS-1 4х120 95 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б3/3 ввод1 к1 ВБШвнг-LS-1 4х120 90 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б3/3 ввод1 к2 ВБШвнг-LS-1 4х120 90 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б3/3 ввод2 к1 ВБШвнг-LS-1 4х120 90 Осмотр Осмотр 20.03.2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-492 до ГРЩ Б3/3 ввод2 к2 ВБШвнг-LS-1 4х120 90 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-639 ТП-639 Силовой трансформатор ТМГ11-1000 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

ТП-639 ТП-639 Ячейка РУ-10 кВ 8 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-639 ТП-639 Выключатели элегазовые и их приводы 2
Техническое 

обслуживание
Техническое 

обслуживание
20.03.2020

ТП-639 ТП-639 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 6 Осмотр Осмотр 20.03.2020
ТП-639 ТП-639 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 20.03.2020
ТП-639 ТП-639 Устройства РЗиА 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020

ТП-639
ТП-639 Сборка НН ЩРНВ на 8 присоединений, ЯСН, ЩУ, питание 
обогрева RM6

14 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

ТП-639 ТП-639 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 20.03.2020
КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ ТП-539 - РП-490 до ТП-639 (М1) АСБл-
10 3х240

245 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ РП-490 - ЦРП-500 до ТП-639 (М2) АСБл-
10 3х240

250 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А/-1 ввод1 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

45 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А/-1 ввод1 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

45 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А/-1 ввод2 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

45 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А/-1 ввод2 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

45 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А2/9 ввод1 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

65 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А2/9 ввод1 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

65 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А2/9 ввод2 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

65 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А2/9 ввод2 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х120

65 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод1 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

240 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод1 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

240 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод1 к3 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

240 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод2 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

233 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод2 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

233 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/18 ввод2 к3 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х185

233 Текущий ремонт Текущий ремонт 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод1 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод1 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод1 к3 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод2 к1 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод2 к2 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А1/9 ввод2 к3 ВБШвнг(А)-LS-1 
4х150

140 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А3/2 ввод1 ВБШвнг(А)-LS-1 4х185 50 Осмотр Осмотр 20.03.2020

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-639 до ГРЩ А3/2 ввод2 ВБШвнг(А)-LS-1 4х185 47 Осмотр Осмотр 20.03.2020

РП-1 РП-1 Ячейка РУ-10 кВ КСО-2 УМЗ 8 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Ячейка РУ-10 кВ КСО-298 15 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Сборные и соединительные шины, изоляторы 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Выключатели масляные и их приводы 8 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Выключатели вакуумные и их приводы 9 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 41 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Предохранители 0 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Измерительные трансформаторы 58 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 Устройства РЗиА 20 Осмотр Осмотр 23.03.2020
РП-1 РП-1 ТСН ТМГ-25/10 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ПС-730 "Гребнево", сек.2, ф.11 - РП-1 ООО "Додикур", сек.1, 
яч.3 3х(АПвПуг-10 1х800+70)

1500 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ПС-730 "Гребнево", сек.1, ф.2 - РП-1 ООО "Додикур", сек.2, 
яч.6 3х(АПвПуг-10 1х800+70)

1500 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КТПН-1 КТПН-1 Силовой трансформатор ТМГ-400 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-1 КТПН-1 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-1 КТПН-1 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-1 КТПН-1 Разрядники, ОПН 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-1 КТПН-1 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-1 КТПН-1 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -

ВЛ-6 кВ оп.1 - КТПН-1, 3хАС-50 260 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.1, АВбБшв-1 4х50 20 - - -
КЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.2, АВбБшв-1 4х50 20 - - -
КЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.3, АВбБшв-1 4х50 25 - - -
КЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.4, АВбБшв-1 4х50 30 - - -
ВЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, 3хАС-70 4500 Осмотр Осмотр 13.03.2020

КТПН-2 КТПН-2 Силовой трансформатор ТМГ-250 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-2 КТПН-2 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-2 КТПН-2 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-2 КТПН-2 Разрядники, ОПН 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-2 КТПН-2 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-2 КТПН-2 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -

ВЛ-6 кВ оп.1 - КТПН-2, 3хАС-50 320 Осмотр Аварийный ремонт 13.03.2020

Аварийный 
ремонт 

13.03.2020,  
31.03.2020

ВЛ-0,4 кВ КТПН-2 ф.1, ф.2, ф.3, 3хАС-70 + СИП-4 3х70 3500 Осмотр Осмотр 13.03.2020
Аварийный 
ремонт ф.2 

СИП-4 3х70
КТПН-3 КТПН-3 Силовой трансформатор ТМГ-400 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020

А2-5 Московская область, 
г. Щелково, ул. 
Фабричная, д.1

А2-6 Московская область,  
Раменский р-н, 

с.п.Сафоновское,
КП Самар-1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КТПН-3 КТПН-3 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-3 КТПН-3 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-3 КТПН-3 Разрядники, ОПН 3 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-3 КТПН-3 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 13.03.2020
КТПН-3 КТПН-3 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -

ВЛ-6 кВ оп.21 - КТПН-3, 3хАС-50 105 Осмотр Осмотр 13.03.2020

ВЛ-0,4 кВ КТПН-1 ф.1, ф.2, СИП-4 3х70 3500 Осмотр Аварийный ремонт 13.03.2020
Аварийный 
ремонт ф.2 
СИП-4 3х70

КЛ-6 кВ ТП-2А яч.10 - оп.1, ААБлу-10 3х50 315 - - -
БКТП-570 4БКТП-570 Силовой трансформатор ТМГ-2000 Т-1 1 Осмотр Осмотр 12.03.2020

БКТП-570 4БКТП-570 Силовой трансформатор ТМГ-2000 Т-2 1 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Силовой трансформатор ТМГ-2000 Т-3 1 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Силовой трансформатор ТМГ-2000 Т-4 1 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Ячейка РУ-10 кВ 8 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Выключатели вакуумные и их приводы 4 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570

4БКТП-570 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 12 Осмотр Осмотр 12.03.2020

БКТП-570 4БКТП-570 Разрядники, ОПН 12 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Измерительные трансформаторы 8 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 ТСН ОЛСП-1,25/10 2 Осмотр Осмотр 12.03.2020
БКТП-570 4БКТП-570 Заземляющее устройство подстанций 1 - - -
БКТП-570 4БКТП-570 Устройства РЗиА 4 - - -
БКТП-570 4БКТП-570 Ячейка РУ-0,4 кВ 32 Осмотр Осмотр 12.03.2020

КЛ-10 кВ РП-39 с.1 - яч.1 4БКТП-570 ААБл-10 3х150 6623 - - -
КЛ-10 кВ РП-39 с.2 - яч.8 4БКТП-570 ААБл-10 3х150 6623 - - -
КЛ-10 кВ яч.2 4БКТП-570 - Т-1 3х(АПвВнг-10 1х95/25) 15 - - -
КЛ-10 кВ яч.6 4БКТП-570 - Т-2 3х(АПвВнг-10 1х95/25) 19 - - -
КЛ-10 кВ яч.3 4БКТП-570 - Т-3 3х(АПвВнг-10 1х95/25) 24 - - -
КЛ-10 кВ яч.7 4БКТП-570 - Т-4 3х(АПвВнг-10 1х95/25) 28 - - -
КЛ-0,4 кВ Т-1 - яч.1 РУ-0,4 кВ 4БКТП-570 12х(ВВГнг(А)-LS 1х95) 15 - - -
КЛ-0,4 кВ Т-2 - яч.2 РУ-0,4 кВ 4БКТП-570 12х(ВВГнг(А)-LS 1х95) 12 - - -
КЛ-0,4 кВ Т-3 - яч.3 РУ-0,4 кВ 4БКТП-570 12х(ВВГнг(А)-LS 1х95) 9 - - -
КЛ-0,4 кВ Т-4 - яч.4 РУ-0,4 кВ 4БКТП-570 12х(ВВГнг(А)-LS 1х95) 8 - - -

КРН-315 КРН-315 Выключатели вакуумные и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 2 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 Измерительные трансформаторы 5 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 Устройства РЗиА 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КРН-315 КРН-315 ТСН ОЛСП-1,25/10 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ КРН-309 - оп. ввода КРН-315, АСБ-10 3х240 20 Осмотр Осмотр 23.03.2020
Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ВЛ-10 кВ оп. ввода КРН-315 - КРН-315, 3х(СИП-3 1х70) 7 Осмотр Осмотр 23.03.2020

ТП-3265 ТП-3265 Силовой трансформатор ТМГ-160 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3265 ТП-3265 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3265 ТП-3265 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3265 ТП-3265 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3265 ТП-3265 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ КРН-315 - ТП-3265, АСБ-10 3х120 456 Осмотр Осмотр 23.03.2020

А2-7 МО, Ленинский р-н, 
г. Видное, пр-т 

Ленинского 
Комсомола, д.64

(Резиденция 9-18)

А2-8 Московская область, 
Истринский р-н, с.п. 
Лучинское, д. Котово

(ООО 
"РегионСтрой")



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КЛ-0,4 кВ ф.1.1 ТП-3265 - ЩР1.1.4, АВБбШв 4х70 50 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.1 ЩР1.1.4 - ЩР1.2.3, АВБбШв 4х70 120 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.1 ЩР1.2.3 - ЩР1.3.4, АВБбШв 4х70 150 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.2 ТП-3265 - ЩР1.4.6, АВБбШв 4х95 60 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.2 ЩР1.4.6 - ЩР1.10.4, АВБбШв 4х95 135 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.2 ЩР1.10.4 - ЩР1.9.6, АВБбШв 4х95 137 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.3 ТП-3265 - ЩР1.5.4, АВБбШв 4х70 80 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.3 ЩР1.5.4 - ЩР1.8.4, АВБбШв 4х70 55 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.3 ЩР1.8.4 - ЩР1.7.4, АВБбШв 4х70 96 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.4 ТП-3265 - ЩР1.6.5, АВБбШв 4х70 180 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.4 ЩР1.6.5 - ЩР1.11.4, АВБбШв 4х70 18 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.5 ТП-3265 - ЩР1.12.4, АВБбШв 4х120 180 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.1.5 ЩР1.6.5 - ЩР1.13.4, АВБбШв 4х120 115 Осмотр Осмотр 23.03.2020

ТП-3266 ТП-3266 Силовой трансформатор ТМГ-160 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3266 ТП-3266 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3266 ТП-3266 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3266 ТП-3266 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3266 ТП-3266 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ТП-3265 - ТП-3266, АСБ-10 3х120 574 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.1 ТП-3266 - ЩР2.1.4, АВБбШв 4х70 40 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.1 ЩР2.1.4 - ЩР2.5.4, АВБбШв 4х70 110 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.1 ЩР2.5.4 - ЩР2.4.4, АВБбШв 4х70 140 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.2 ТП-3266 - ЩР2.6.4, АВБбШв 4х70 165 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.2 ЩР2.6.4 - ЩР2.7.5, АВБбШв 4х70 153 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.3 ТП-3266 - ЩР2.10.4, АВБбШв 4х95 115 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.3 ЩР2.10.4 - ЩР2.9.4, АВБбШв 4х95 114 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.3 ЩР2.9.4 - ЩР2.8.4, АВБбШв 4х95 98 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.4 ТП-3266 - ЩР2.11.4, АВБбШв 4х95 123 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.4 ЩР2.11.4 - ЩР2.12.5, АВБбШв 4х70 94 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.4 ЩР2.12.5 - ЩР2.22.4, АВБбШв 4х70 15 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.5 ТП-3266 - ЩР2.17.4, АВБбШв 4х70 125 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.5 ЩР2.17.4 - ЩР2.21.4, АВБбШв 4х70 8 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.5 ЩР2.21.4 - ЩР2.18.4, АВБбШв 4х70 126 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.6 ТП-3266 - ЩР2.14.4, АВБбШв 4х120 100 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.6 ЩР2.14.4 - ЩР2.16.3, АВБбШв 4х120 12 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.6 ЩР2.16.3 - ЩР2.20.4, АВБбШв 4х120 55 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.6 ЩР2.20.4 - ЩР2.19.4, АВБбШв 4х120 85 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.7 ТП-3266 - ЩР2.13.4, АВБбШв 4х120 28 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.2.7 ЩР2.13.4 - ЩР2.15.4, АВБбШв 4х120 91 Осмотр Осмотр 23.03.2020

ТП-3267 ТП-3267 Силовой трансформатор ТМГ-630 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3267 ТП-3267 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3267 ТП-3267 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3267 ТП-3267 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3267 ТП-3267 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ТП-3266 - ТП-3267, АСБ-10 3х120 456 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.1 ТП-3267 - ЩР3.5.6, АВБбШв 4х70 102 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.1 ЩР3.5.6 - ЩР3.4.6, АВБбШв 4х70 137 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.2 ТП-3267 - ЩР3.8.5, АВБбШв 4х120 175 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.2 ЩР3.8.5 - ЩР3.7.3, АВБбШв 4х70 45 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.2 ЩР3.7.3 - ЩР3.6.3, АВБбШв 4х70 98 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-0,4 кВ ф.3.3 ТП-3267 - ЩР3.10.6, АВБбШв 4х70 138 Осмотр Осмотр 23.03.2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КЛ-0,4 кВ ф.3.3 ЩР3.10.6 - ЩР3.9.5, АВБбШв 4х70 5 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.4 ТП-3267 - ЩР3.12.6, АВБбШв 4х120 225 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.4 ЩР3.12.6 - ЩР3.11.5, АВБбШв 4х95 110 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.5 ТП-3267 - ЩР3.1.4, АВБбШв 4х150 143 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.5 ЩР3.1.4 - ЩР3.14.4, АВБбШв 4х120 110 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.5 ЩР3.14.4 - ЩР3.2.3, АВБбШв 4х120 110 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.5 ЩР3.2.3 - ЩР3.3.4, АВБбШв 4х70 82 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.6 ТП-3267 - ЩР3.13.4, АВБбШв 4х70 148 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-0,4 кВ ф.3.6 ЩР3.13.4 - ЩР3.15.4, АВБбШв 4х70 115 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.7 ТП-3267 - ЩР3.16.4, АВБбШв 4х150 281 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.7 ЩР3.16.4 - ЩР3.18.5, АВБбШв 4х120 142 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.3.7 ЩР3.18.5 - ЩР3.17.4, АВБбШв 4х120 132 Осмотр Осмотр 23.03.2020

ТП-3268 ТП-3268 Силовой трансформатор ТМГ-160 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3268 ТП-3268 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3268 ТП-3268 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3268 ТП-3268 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3268 ТП-3268 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ТП-3267 - ТП-3268, АСБ-10 3х120 823 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.1 ТП-3268 - ЩР4.6.4, АВБбШв 4х185 40 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.1 ЩР4.6.4 - ЩР4.5.4, АВБбШв 4х120 90 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.1 ЩР4.5.4 - ЩР4.1.4, АВБбШв 4х120 8 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.1 ЩР4.1.4 - ЩР4.2.4, АВБбШв 4х120 112 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.1 ЩР4.2.4 - КПП№2, АВБбШв 4х70 30 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.2 ТП-3268 - ЩР4.4.4, АВБбШв 4х70 100 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.2 ЩР4.4.4 - ЩР4.3.4, АВБбШв 4х70 125 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.3 ТП-3268 - ЩР4.9.6, АВБбШв 4х70 172 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.4 ТП-3268 - ЩР4.8.4, АВБбШв 4х150 40 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.4 ЩР4.8.4 - ЩР4.12.4, АВБбШв 4х150 107 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.4 ЩР4.12.4 - ЩР4.11.4, АВБбШв 4х150 172 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.5 ТП-3268 - ЩР4.14.4, АВБбШв 4х150 84 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.4.6 ТП-3268 - ЩР4.13.3, АВБбШв 4х185 60 Осмотр Осмотр 23.03.2020

ТП-3269 ТП-3269 Силовой трансформатор ТМГ-160 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3269 ТП-3269 Разъединители и выключатели нагрузки и их приводы 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3269 ТП-3269 Предохранители 3 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3269 ТП-3269 РУ-0,4 кВ 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020
ТП-3269 ТП-3269 Заземляющее устройство подстанций 1 Осмотр Осмотр 23.03.2020

КЛ-10 кВ ТП-3268 - ТП-3269, АСБ-10 3х120 529 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.1 ТП-3269 - ЩР5.1.6, АВБбШв 4х95 72 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.1 ЩР5.1.6 - ЩР5.5.4, АВБбШв 4х95 157 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.1 ЩР5.5.4 - ЩР5.4.4, АВБбШв 4х70 117 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.2 ТП-3269 - ЩР5.6.6, АВБбШв 4х95 71 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.2 ЩР5.6.6 - ЩР5.7.4, АВБбШв 4х95 173 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.2 ЩР5.7.4 - ЩР5.8.4, АВБбШв 4х70 86 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.3 ТП-3269 - ЩР5.2.4, АВБбШв 4х70 116 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.3 ЩР5.2.4 - ЩР5.3.4, АВБбШв 4х70 120 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.4 ТП-3269 - ЩР5.11.4, АВБбШв 4х70 90 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.4 ЩР5.11.4 - ЩР5.10.4, АВБбШв 4х70 104 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.5 ТП-3269 - ВЗУ, АВБбШв 4х120 416 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.6 ТП-3269 - ЩР5.9.4, АВБбШв 4х95 150 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.6 ЩР5.9.4 - ЩР5.14.6, АВБбШв 4х120 12 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.6 ЩР5.14.6 - ЩР5.15.6, АВБбШв 4х95 125 Осмотр Осмотр 23.03.2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КЛ-0,4 кВ ф.5.6  ЩР5.15.6 - КПП2, АВБбШв 4х120 35 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.7 ТП-3269 - ЩР5.12.6, АВБбШв 4х120 112 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.7 ЩР5.12.6 - ЩР5.13.5, АВБбШв 4х120 145 Осмотр Осмотр 23.03.2020
КЛ-0,4 кВ ф.5.7 ЩР5.13.5 - ЩР5.16.4, АВБбШв 4х120 215 Осмотр Осмотр 23.03.2020

Руководитель службы эксплуатации ООО "Ярос-М" ______________/ Бадма-Гаряев В.В.

Примечание:


